ระบบระบายความร้อน
ตารางทดสอบเพื่อเก็บข้อมูลก่อนที่จะมีการซ่อมบำรุงระบบประจำปี 
	ผลการทดสอบก่อนทำความสะอาด
	กระแส (A)
	แรงดันน้ำ
(lb/m2)
	อัตราไหลของน้ำ
(GPM)

	
	(1
	(2
	(3
	
	

	PRIMARY

	SYSTEM 1
	SHELL
	
	
	
	
	

	
	
	PLATE
	
	
	
	IN …..  OUT …..
	

	
	
	SHE&PLA
	
	
	
	
	

	
	SYSTEM 2
	SHELL
	
	
	
	
	

	
	
	PLATE
	
	
	
	IN …..  OUT …..
	

	
	
	SHE&PLA
	
	
	
	
	

	SECONDARY

	SYSTEM 1
	SHELL
	
	
	
	
	

	
	
	PLATE
	
	
	
	IN …..  OUT …..
	

	
	
	SHE&PLA
	
	
	
	
	

	
	SYSTEM 2
	SHELL
	
	
	
	
	

	
	
	PLATE
	
	
	
	IN …..  OUT …..
	

	
	
	SHE&PLA
	
	
	
	
	


ตารางเก็บข้อมูลระยะของระบบ Plate Heat Exchanger

	
	X1
	X2
	X3

	ก่อนเปิด
	
	
	

	หลังปิด
	
	
	



ตารางตรวจเช็คและดำเนินการของหอระบายความร้อน
	
	จุดตรวจสอบ
	เกณฑ์ควบคุม
	700 ตัน
	800 ตัน

	1.
	ตรวจสอบสายพานขับเคลื่อนพัดลมของหอระบายความร้อน
	ไม่มีรอยชำรุด ไม่หย่อน
	
	

	2.
	ตรวจสอบการหล่อลื่นของระบบขับเคลื่อน (อัดจาระบีเพิ่มและปรับแต่ง)
	ไม่มีเสียงดัง หมุนได้คล่องตัว
	
	

	3.
	ตรวจสอบและทำความสะอาดตะแกรงและหอระบายความร้อน
	ไม่มีเศษผง ตะกรัน ตะไคร่น้ำเกาะติด
	
	

	4.
	ปรับแต่งสลิงดึงท่อจ่ายน้ำของหอระบายความร้อน
	ระยะห่างจากFiller ไม่น้อยกว่า10 ซ.ม.
	
	

	5.
	ทำความสะอาดที่ดักตะกรันและสิ่งสกปรกของระบบ Secondary
	อัตราการไหลต่ำกว่า 1400    GPM
	
	

	6.
	ตรวจสอบระบบวาล์วของหอระบายความร้อน
	หมุนปิด เปิด ได้คล่อง ไม่รั่วซึม
	
	

	7.
	ตรวจสอบตัวยึดใบพัดหอระบายความร้อน
	สกรูยึดและอุปกรณ์ไม่ชำรุดหรือเป็นสนิม
	
	

	8.
	ตรวจสภาพตัวยึดฐาน Basin ของหอระบายความร้อน
	สกรูยึดและอุปกรณ์ไม่ชำรุดหรือเป็นสนิม
	
	

	9. 
	ตรวจสภาพตะแกรงเหล็กปิดส่วนบนของหอระบายความร้อน
	สกรูยึดและอุปกรณ์ไม่ชำรุดหรือเป็นสนิม
	
	

	10.
	ตรวจสภาพทั่วๆไปของหอระบายความร้อน
	ไม่ผุกร่อนเป็นสนิม บริเวณจุดต่อไม่รั่วซึม
	
	


ตารางทดสอบเพื่อเก็บข้อมูลหลังที่มีการซ่อมบำรุงระบบแล้ว

	ผลการทดสอบหลังทำความสะอาด
	กระแส (A)
	แรงดันน้ำ
(lb/m2)
	อัตราไหลของน้ำ
(GPM)

	
	(1
	(2
	(3
	
	

	PRIMARY

	SYSTEM 1
	SHELL
	
	
	
	
	

	
	
	PLATE
	
	
	
	IN …..  OUT …..
	

	
	
	SHE&PLA
	
	
	
	
	

	
	SYSTEM 2
	SHELL
	
	
	
	
	

	
	
	PLATE
	
	
	
	IN …..  OUT …..
	

	
	
	SHE&PLA
	
	
	
	
	

	SECONDARY

	SYSTEM 1
	SHELL
	
	
	
	
	

	
	
	PLATE
	
	
	
	IN …..  OUT …..
	

	
	
	SHE&PLA
	
	
	
	
	

	
	SYSTEM 2
	SHELL
	
	
	
	
	

	
	
	PLATE
	
	
	
	IN …..  OUT …..
	

	
	
	SHE&PLA
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